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Este material foi elaborado para facilitar o
entendimento da sociedade acerca da tecnologia

para recarga de veiculos eletricos. Alem de

apresentar informacdes técnicas e regulatorias,
ajudard a garantir que os profissionais e
consumidores tenham acesso a orientacdes

precisas e atualizadas, com énfase na seguranca

desde a fase de viabilidade tecnica, elaboracdo do
projeto, instalacdo dos equipamentos até os
laudos de inspecdo periddica com o proposito de
promover a confianca na implementacdo dessa

nova tecnologia.
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REFERENCIAS

NORMATIVAS

- Norma Regulamentadora N° 10: Seguranca em instalacdes e servicos em eletricidade;
- Resolucdo CONFEA 218: Discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia,

Arquitetura e Agronomiaq;

- Resolucao ANEEL 1000: Estabelece as regras de prestacao do servico publico de distribuicao de energia
elétrica;

- ABNT NBR 5410: Instalag¢des elétricas de baixa tensdo;

- ABNT NBR 5419-4: Protecao contra descargas atmosféricas - Parte 4: Sistemas elétricos e eletrénicos

internos na estrutura;
- ABNT NBR 13570: Instalag¢des elétricas em locais de afluéncias de publico;

- ABNT NBRI17019: Instalacdes elétricas de baixa tensao - Requisitos para instalacdes em locais especiais,
alimentacao de veiculos elétricos;

- ABNT NBR IEC 61851-21: Sistema de recarga condutiva para veiculos elétricos - Parte 21-1: Requisitos EMC
para os carregadores embarcados no veiculo eletrico para serem conectados A alimentacdo CA/CC;

- Parecer técnico n° CCB-001/800/24 Policia Militar Do Estado de Sdo Paulo Comando do Corpo de
Bombeiros.
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DEFINICOES

Estacdo de recarga: Conjunto de so wares e equipamentos utilizados para o fornecimento
de corrente alternada ou continua ao veiculo elétrico, instalado em um ou mais
involucros, com funcdes especiais de controle e de comunicacdo, e localizados fora do
veiculo.

Estudo de viabilidade: Andlise detalhada que avalia a viabilidade do projeto, negdcio ou

empreendimento. Esse estudo leva em consideracdo aspectos como viabilidade
financeira, técnica, operacional e econdmica, para determinar se a instalacdo €
realmente praticdavel;

Inspecdo: Fiscalizagdo posterior a conexdo para verificar a adequacdo aos padrdoes

técnicos e de seguranca, o funcionamento do sistema de medicdo e a confirmagcdo dos
dados cadastrais.

Laudo de Inspecdo: Documento técnico elaborado por um profissional habilitado que

descreve as condicdes das instalacdes elétricas dos equipamentos. Esse laudo avalia a
conformidade das instalagcdes com as normas de seguranca e qualidade, identifica
possiveis problemas, aponta medidas corretivas necessarias e atesta a seguranca das
instalacdes;
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Manutencdo: Conjunto de atividaodes a serem
realizadas para conservar ou recuperar a
capacidade funcional e de suas partes
constituintes de atender adas necessidades e
seguranca dos equipamentos e seus usudadrios,
garantindo a confiabilidade, disponibilidade e
garantia das operagdes.

Projeto de Instalacdes Elétricas: Conjunto de

documentos e especificacdes que detalham a
instalacdo elétrica, incluindo o dimensionamento e a
disposicdes dos condutores, dispositivos de protecdo
com esquemas unifilares, memorial descritivo e
especificacdes dos equipamentos, materiais, dentre
outros que se referem as instalagdes ou dispositivos
elétricos baseados em normas técnicas.

Projeto Técnico: Conjunto de documentos e

especificagcdes que detalham as medidas de
seguranca contra incéndio, incluindo
dimensionamento dos preventivos, memorial
descritivo, conforme instrucdes tecnicas vigentes.
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ANALISE DE
VIABILIDADE TECNICA

Deverad ser elaborado estudo de viabilidade tecnica das instalacdes
elétricas existentes, com objetivo de avaliar a capacidade de
fornecimento de energia elétrica, a qualquer tempo, para a
proposicdo, conforme solicitacdo do contratante, bem como,
apresentar solugdes e/ou outras formas de conexdo interligada na
propria rede do contratante para uso comum, privativo ou
remunerado, ou sugerir nova entrada de energia elétrica com
medicdo individual ou coletiva, com disposicdes para novos
integrantes, respeitando as normativas de cada distribuidora de
energia elétrica.
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O projeto deve ser elaborado em coordena¢cdo com o projeto técnico conforme normas vigentes do
CBMSE, fornecendo todos os detalhes para pe eita execucdo das instalacdes.

Deve conter, no minimo: plantas; esquemas unifilares e outros, quando aplicdveis; detalhes de
montagem, quando necessarios; memorial descritivo de cdlculo das instalagdes; especificacdo dos
componentes (descricdio, caracteristicas nominais € normas que devem atender); par@dmetros de
projeto (correntes de curto-circuito, queda de tensdo, fatores de demanda considerados, temperatura
ambiente etc.) e tipo de aterramento.

Prever um ponto de desligamento manual de cada esta¢cdo de recarga, N0 mesmo pavimento, a uma
dist@ncia entre 20 e 40 metros da estacdo de carregamento e em local diverso, mas, dentro da area da
edificagdo/condominio, desde que haja vigiléncia permanente (portaria, guarita, cabines, etc.). Prever
em cada ponto de recarga sinalizagdo luminosa para indicar o estado “energizado” da estacdo.

Garantir o corte de energia entre os moédulos de carregamento e a rede elétrica por meio de
seccionamento automatico, atraves de disjuntor/botoeira de emergéncia.

Possuir sinalizacdo de emergéncia, referente @ vaga que possua ponto de carregamento eletrico, bem
COomo junto ao ponto de desligamento, enderecando a posicdo de cada ponto de carregamento e o
disjuntor correspondente.

Instalagdo de sinalizagdo visivel clara na entrada das edificagdes que possuem estacdes de recarga
para veiculos elétricos, especificando a quantidade e o pavimento.que ela se encontrd.
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LAUDO DE ““°""
INSPECAO

Apos a instalacdo, apresentar Laudo de Inspecdo
conclusivo das instalagbes e equipamentos

condizentes, com as etapas de viabilidade e projeto
conforme Anexo A.

O Laudo terd validade maxima de 12 meses, e perderd

a validade caso ocorra sinistro, modificacdo das
disposi¢coes iniciais, alteragcdo de local, aumento ou
reducdo da capacidade da estacdo.

CONFIRA O ANEXO A NA PAGINA T1




PROFISSIONAL HABILITADO
E ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Todas as etapas (andlise/estudo, projeto e
instalac&o) deverdo ser realizadas por profissional
devidamente habilitado, com atribuicdes legais
para atuar no admbito das instalacdes eletricas,
nos termos da legislagcdo vigente do Confea.

As referidas etapas devem ser acompanhadas de
suas respectivas Anotacdes de Responsabilidade
Técnica (ART).

O profissional deverd descrever em sua ART todas
as atividades para as quais fora contratado, com
adicdo dos relativos codigos das atividades
profissionais descritas. Exemplo no Anexo B.




ANEXO A

CHECK-LIST PARA ESTACOES
RECARREGADORAS DE
VEICULOS ELETRICOS

Empreendimento:

Registro fotografico panoramico da(s) estacao(oes) de recarga

Registro fotogrdafico do ponto de desligamento manual longinquo

Registro fotografico do(s) dispositivo(s) de protecdo elétrica de
desligamento longinquo

Registro fotografico do painel de protecdo da(s) estacao(oes)

Registro fotografico do(s) dispositivo(s) de protecdo eletrica do painel

Registro fotogrdafico do(s) carregador(es) com suas especificacoes
técnicas

Laudo das instalacoes

ART com assinatura do profissional e do contratante

[Semente Engenheiros Eletricistas possuem atribuic o para emissdo de Laudo)
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ANEXO B
CODIGOS CONFEA

TOS_11.2 - Conversdo de Energia
TOS_11.2.1 - de conversdo de energia
TOS_11.2.1.2 - equipamentos de conversdo de energia
TOS_11.4 - EqQuipamentos Elétricos
TOS_11.4.1 - de equipamentos elétricos
TOS_11.4.7 - de painel elétrico
TOS_11.4.8 - de quadro de comando
TOS_11.6 - Sistemas de Medicdo Eletrica
TOS_11.6.2 - de medidor de energia elétrica
TOS_11.9.20 - de instalacdes elétricas
TOS_11.9.20.1 - especiais
TOS_11.10 - Instalagdes Eletricas
TOS_11.10.1 - de instalacdes eletricas em baixa tensdo
TOS_12.4 - Sistemas e Equipamentos de Eletrbnica de Poténcia
TOS_12.4.2 - de equipamentos de eletrbnica de poténcia
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